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ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

I. Opis wyrobu

A. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.
Żaroodporny jednościenny PANEK/C/2018.  Wyrób dostępny w sklepach firmowych

w  Michałowicach  k.Warszawy,  Zakręcie  k.Warszawy,  Łodzi  oraz  sklepie  internetowym
P.P.H.U. Panek.

B. Zasadnicze zastosowanie.
W  budownictwie  mieszkaniowym  i  przemysłowym  zasadniczo  jako  spalinowa

instalacja  wewnętrzna.  Zestaw  stalowych,  żaroodpornych, jednościennych  profili
kominowych  do  stosowania  w  przewodach  kominowych,  odprowadzających  spaliny
z  urządzeń  opalanych  drewnem,  gdy  temperatura  spalin  na  wylocie  do  przewodu  nie
przekracza 600ºC oraz gdy w przewodzie utrzymuje się podciśnienie. Wykonany z: L20100,
średnica 100÷500 mm.

C. System oceny, normy, kontrola produkcji.
Deklaracja  właściwości  użytkowych  zasadniczych  charakterystyk  systemu

żaroodpornego  jednościennego  PANEK/C/2018 dokonana  jest  przez  producenta  na
podstawie wymogów dla wyrobów budowlanych – SYSTEM 2+ (w myśl   rozporządzenia
UE nr  305/2011),  z  zastosowaniem norm  EN 1856-1:2009  i  EN 1856-2:2009  oraz  ich
odpowiedników  krajowych  PN-EN  1856-1:2009  i  PN-EN  1856-2:2009.  Jednostka
notyfikowana certyfikująca kontrolę produkcji wydała certyfikat zgodności ZKP o nr 1488-
CPR-0571/Z.

II. Informacje ogólne

Podstawowe wymagania dla kominów
Budowa kominów, w tym instalowanie systemów kominowych wykonanych ze stali

kwasoodpornej   musi  spełniać  wymagania  określone  w  przedmiotowych  przepisach.
Regulacje prawne obejmują  bezpieczeństwo konstrukcji,  przeciwpożarowe,  użytkowania,
warunki higieniczne, ochronę środowiska oraz oszczędność energii.

Kominy  muszą  być  wybudowane  zgodnie  z  projektem  spełniającym  wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia zgodnie
z  Ustawą  o  wyrobach  budowlanych  lub  kompletnych  systemów  kominowych
z  oznaczeniami  CE  lub  B,  do  zastosowań  których  producent  wystawia  Deklarację
Właściwości Użytkowych  na zgodność z obowiązującymi normami zharmonizowanymi lub
krajowymi.
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Kominy oraz systemy kominowe winny być budowane, instalowane, remontowane,
przeglądane i konserwowane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia
budowlane/kominiarskie.  Przed oddaniem do eksploatacji  komin/system kominowy musi
być  poddany  kontroli  i  odbiorowi  przez  uprawnionego mistrza  kominiarskiego.  Doboru
nowo instalowanego urządzenia grzewczego przyłączanego do istniejącego/remontowanego
przewodu  kominowego  należy  dokonać  z  uwzględnieniem  właściwości  użytkowych
systemu  kominowego  oraz  wymogów  technicznych  producenta  urządzenia  grzewczego
(kotła).

III. Schemat i instrukcja montażu

  

                             Rys. Elementy systemu żaroodpornego jednościennego PANEK/C/2018

A. Instrukcja montażu
Montaż systemu żaroodpornego jednościennego PANEK/C/2018 należy poprzedzić

sprawdzeniem drożności komina, pomiarem jego długości oraz przekroju na całym odcinku.
Pozwoli to na przeprowadzenie niezbędnych napraw istniejącego trzonu i dobór właściwej
średnicy  oraz  długości,  także  przy  uwzględnieniu  wymogów  instalacyjnych  producenta
urządzenia grzewczego. Dla wykonawców remontów oraz instalatorów w siedzibie głównej
producenta udostępniane są tzw. „sprawdziany drożności”. 
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 System kominowy żaroodporny jednościenny konfiguruje się z zasadzie dowolnie,
pamiętając jednak o podstawowych zasadach. Pierwszą zasadą jest nie przekraczanie ilości
załamań, która nie powinna być większa od dwóch. Drugą jest zachowanie maksymalnej
długość odcinka pomiędzy załamaniami,  która  nie  może  przekraczać 5  metrów.  Trzecia
zasada  ogranicza zachowanie kąta odchylenia od pionu maksymalnie do 45º. Zaznacza się,
że jest to system podciśnieniowy wkładów kominowych (N1).

W celu podłączenia urządzenia grzewczego do komina montuje się czopuch. Kolejne
główne elementy systemu to rury i trójniki. Montaż powinno się rozpocząć od określenia
miejsca  usytuowania  trójnika  z  wyczystką,  do  której  zapewnia  się  stały  niczym
nieograniczony  dostęp.  Ewentualne  różnice  wynikłe  z  wysokości  między  wlotem  do
komina, a wyczystką niweluje się rurami różnej długości tzw. elementami długościowymi.
Poszczególne elementy łączy się ze sobą wsuwając do końca dany profil w tzw. kielich,
gdzie jeden element wchodzi w drugi z zastosowaniem pasowania „+” „-”. 

Przyjętą  zasadą  montażu  jest  opuszczanie  wkładu  z  góry  w  dół  przez  otwór
kominowy, nie dopuszczając do powstania pęknięć i przetarć ścianek wkładu wykonanego
ze  stali  kwasoodpornej.  Przy  określaniu  długości  wkładu  zaleca  się  przyjąć  naddatki
zapewniające  montaż  pozostałych  części  systemu.  Zastosowanie  trójnika  45º  zmniejsza
opory przepływu i ułatwia odprowadzanie spalin.  Po przeprowadzeniu wkładu przez komin
należy  sprawdzić  jego  osadzenie  w  kanale  oraz  zachowane  naddatki  długości,
umożliwiające poprawne zamontowanie  płyty  kominowej,  kompensującej  rozszerzalność
cieplną  komina   oraz  nasady  kominowej.  Bardzo  ważne  jest  zachowanie  odległości  od
materiałów  łatwopalnych  i  doprowadzenie  powietrza  do  spalania.   Cięcie   przewodów
ze stali kwasoodpornej realizuje się z zastosowaniem szlifierki kątowej.   Powierzchnie cięte
należy gratować. 

           Michałowice, grudzień 2018                                                   P.P.H.U. PANEK
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